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“Istruzioni d’uso”, il produttore si riserva il diritto di eseguire
modifiche per mezzo di ulteriori sviluppi tecnici.

La ristampa, la traduzione e la riproduzione in qualsiasi tipo di forma,
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1 - PREMESSA

Rispettare le avvertenze di sicurezza

Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni
d'uso.

Prima di iniziare a lavorare € necessario avere una certa familiarita con I'apparecchiatura.
Durante il periodo di lavoro non se ne avra piu il tempo! Non consentire I'uso dell'apparec-
chiatura a persone che non abbiano le conoscenze specifiche.

Copyright

Il copyright delle presenti istruzioni d'uso €& un diritto esclusivo della ditta KFL S.r.I..
Senza previa autorizzazione della ditta KFL S.r.I. non & consentita alcuna riproduzione sia
parziale che totale delle presenti istruzioni d'uso.

Le presenti istruzioni d'uso sono allegate all'apparecchiatura.

In queste istruzioni d'uso le avvertenze importanti relative alla sicurezza e la prevenzione dei
danni sono contrassegnate dai seguenti simboli:

ATTENZIONE, SCARICA ELETTRICA!
Indica delle situazioni di pericolo possibili. L'inosservanza di tali avvertenze puo
avere come conseguenze la morte, gravi lesioni o danni materiali.

ATTENZIONE!

Indica una situazione di pericolo possibile.

L'inosservanza pud avere come conseguenza lesioni o danni al prodotto
o altre parti.

Importante!

Consigli di applicazione per un impiego ottimale dell'apparecchiatura e altre informazioni
utili. Le istruzioni d'uso sono realizzate dal produttore in base alle sue conoscenze ed espe-
rienze in fatti di costruzione, realizzazione e funzionamento.

Queste possono essere completate da speciali istruzioni (ad es. per manutenzione ordinaria
o straordinaria).
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1.1 - Avvertenze del produttore al proprietario

Come proprietario si & responsabili per:

- 'uso dello scambiatore, completamente installato, in modo corretto e secondo le disposi-
zioni dettate per mezzo di personale specializzato ed istruito,

- il rispetto di tutte le disposizioni di avvertenza e sicurezza e le misure per la sicurezza sul
lavoro e la prevenzione di infortuni,

- I’istruzione tecnica del personale addetto sull’apparecchiatura e per la loro presa visione
delle istruzioni d’uso.

1.2 - Garanzia

La ditta KFL S.r.l. assume la garanzia nel quadro delle disposizioni legislative, per quanto
riguarda i componenti di propria produzione, correttamente installati.

Il diritto alla garanzia viene annullato nel momento in cui le indicazioni comportamentali e di
procedimento descritte nelle presenti istruzioni d’uso non siano rispettate.

Modifiche, variazioni o lavorazioni apportate in modo arbitrario sulla macchina sono consen-
tite soltanto previo accordo scritto con il produttore.

Utilizzare soltanto pezzi di ricambio e accessori autorizzati dalla ditta KFL S.r.l..L'utilizzo di
altri pezzi libera la ditta produttrice dalla responsabilita sulle eventuali conseguenze.

Per danni dovuti ad un montaggio, manutenzione o riparazione insufficiente, la ditta KFL S.r.1.
non si assume alcuna responsabilita ed alcuna garanzia.

1.3 - Leggqi, direttive e norme rilevanti per il prodotto

Per I'impiego del prodotto sono valide le seguenti direttive UE:

- 2006/42/CE (Direttiva Macchine);
- 2006/95/CE modificata (Direttiva Bassa Tensione);
- 97/23/CE (PED).

Per I'impiego del prodotto sono valide le seguenti norme, certificate dal produttore di ogni
singolo componente:

- EN ISO 12100-1:2005 (Sicurezza delle macchine);

- EN ISO 12100-2:2005 (Sicurezza delle macchine);

- EN ISO 13857:2008 (Distanze di sicurezza);

- 2004/108/CE (Resistenza elettromagnetica);

- DIN EN 60034-1 (Macchine elettriche rotanti);

- DIN EN 60204-1 (Dotazione elettrica delle macchine);

- DIN EN 60335-2-80 (Sicurezza di apparecchiature elettriche).
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1.4 - Cartelli di identificazione e di avviso

Su ogni macchina é presente una cartella indicatrice su cui sono indicati modello, numero di
serie e campo di applicazione del componente.

Sono inoltre presenti su ogni singolo motore per ventilatore la rispettiva cartella indicatrice,
apposta dal relativo produttore, su cui sono indicate tensione e potenza.

KFL S.r.l.

VIA DAL BOSC 10 - 34076 ROMANS D'ISONZO (GO) - ITALY
TEL +39 0481 950942 FAX +39 0481 950478 - www kfl-italy.com

KLIMAR FOR LIFE

Model :

Serial No :

Year : Fluid :

TS : PS [Max] : bar

No. Motor :

R.P.M. :

Motor FEED :

W Mot. Tot. : Internal Volume :

A Mot. Tot. : Peso / Weight :

Made in Italy UE

Fare riferimento alle tabelle di calcolo o ai cataloghi per i parametri di utilizzo dello
scambiatore.
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2 - SICUREZZA

2.1 - Uso previsto

Gli Scambiatori della KFL S.r.I. ed i componenti ivi installati, sono stati progettati e realizzati
per I'installazione in ambienti non aggressivi. Il produttore non si assume alcuna responsabili-
ta nel caso la macchina venga installata in ambiente aggressivo od in presenza di miscele
d’aria potenzialmente esplosive.

Per il corretto funzionamento la miscela, inoltre, non deve contenere corpi solidi od impurita,
ed avere una temperatura conforme al campo di utilizzo indicato sulle etichette indicatrici.

E’ proibito aggiungere sostanze aggressive o solventi ai fluidi per i quali il prodotto & stato
progettato.

2.2 - Avvertenze di sicurezza

Attenzione!
Utilizzare lo Scambiatore ed i relativi ventilatori adeguatamente installati con la

grata protettiva e ogni componente che impedisca |I’accesso alle parti in
movimento.

Attenzione, scarica elettrica!

Le componenti collegate all’impianto elettrico possono essere impiegate
unicamente se in condizioni tecniche perfette e con un’elettricita intatta.
| collegamenti elettrici possono essere eseguiti soltanto da personale
elettrotecnico specializzato, qualificato ed adeguatamente istruito.

Personale elettrotecnico specializzato si riferisce a persone che hanno familiarita con la
messa in opera, il montaggio, il collegamento e la messa in esercizio dell’apparecchiatura, e
che dispongono di una corrispondente qualifica. Devono inoltre essere adeguatamente istrui-
ti all’'uso di equipaggiamenti di sicurezza adeguati e sulle norme antinfortunistiche.
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2.3 - Trasporto e conservazione

Conservare gli Scambiatori possibilmente in ambienti chiusi e asciutti. Una conservazione
all’aria aperta con copertura od in ambiente umido € consentita solo per un breve periodo.
E’inoltre indispensabile proteggere il componente ed il suo imballo da danneggiamenti mec-
canici che possano ledere la funzionalita o la sicurezza dello stesso.

2.4 - Avvertenze di sicurezza generali per il montaggio e funzionamento

Attenzione!

Per la movimentazione ed il montaggio del componente usare la massima cura
onde evitare danneggiamenti alle parti o arrecare pericolo al personale addetto.
Accertarsi che durante le operazioni precedenti nessuno si trovi ad operare in
condizioni che possano arrecare pericolo di vita.

Attenzione, Alta Temperatura!
Durante il funzionamento i motori dei ventilatori e lo scambiatore possono
raggiungere alte temperature. Farle raffreddare prima di toccarle.

Attenzione!

Utilizzare i corretti strumenti di sicurezza antinfortunistica ed adeguati mezzi di
protezione individuali, le alette in alluminio degli scambiatori, ad esempio, pos
sono provocare ferite se toccate senza adeguate protezioni.

el d o
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Fig. 1
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3 - MONTAGGIO

I montaggio dipende dalla tipologia dello Scambiatore.

E’ proibito utilizzare i collettori dello Scambiatore come punto di sollevamento.

Lo Scambiatore deve essere installato su una superficie piana che possa sostenere il peso
dello Scambiatore stesso.

E’ obbligatorio posizionare lo Scambiatore rispettando le indicazioni (Fig.2), prestando atten-
zione alla direzione e intensita del vento.

Nella collocazione dello Scambiatore € necessario predisporre lo spazio minimo di accesso
per la manutenzione periodica (Fig. 3).

X X

J//44/44/44/44/7400904 alh

I e e

Fig. 2 Fig. 3
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Per il corretto funzionamento dello Scambiatore controllare che la zona di aspirazione e la
direzione di uscita siano completamente libere e distanti da superfici che ne alterino il flusso

(Fig. 4).
»
77
L

Fig. 4

Dopo il posizionamento &’ necessario togliere la pellicola protettiva dai lamierati.

3.1 = Connessioni fluido primario

Nel collegare lo Scambiatore all’impianto i collettori IN/OUT non devono assolutamente
essere forzati dalla loro posizione originale.
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3.2 — Connessioni elettriche

E’ obbligatorio verificare che la tensione di linea corrisponda a quella riportata sulla etichetta
identificativa degli apparecchi elettrici di cui € dotato lo scambiatore.

Il cavo di alimentazione deve essere ben protetto da eventuali urti o fonti di calore.

| cavi elettrici devono essere dimensionati nel rispetto delle normative del paese dove viene
installato lo scambiatore.

Attenzione, scarica elettrical!

Durante il collegamento della scatola di derivazione elettrica e di ogni singolo
ventilatore alla rete elettrica sussiste il pericolo di scarica elettrica.

Prima di qualsiasi intervento a parti sotto tensione € necessario scollegarle
sempre dalla rete elettrica.

4 — INDICAZIONI DI MANUTENZIONE, CURA E RIPARAZIONE

Un regolare controllo delle condizioni opera-
tive e la manutenzione preventiva sono fon-
damentali per in corretto funzionamento
dello scambiatore.

Si consiglia di controllare periodicamente la
pulizia della superficie del pacco alettato per
mantenere inalterata la sua capacita di
scambio.

Per pulire il pacco alettato utilizzare soluzioni
acquose non aggressive ad una pressione T

massima di 2 bar e ad una distanza minima OK| \lif AN KOI
di 200 mm in direzione perpendicolare al - -

pacco alettato (fig. 5).

P max = 2 bar

Fig. 5
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La manutenzione dei componenti elettrici pud essere effettuata, dopo averlo scollegato dalla
rete elettrica, soltanto da personale specializzato.

Attenzione, Alta Temperatura!

Durante il funzionamento i motori dei ventilatori e lo Scambiatore possono
raggiungere alte temperature. Farle raffreddare prima di toccarle.

Attenzione!

Attenzione che nello smontaggio non vengano spostati i morsetti di equilibratura
delle ventole, altrimenti insorgeranno problemi di vibrazione e rumorosita dello
scambiatore.

Attenzione!

Controllare il serraggio delle viti di sostegno.

5 - ROTTAMAZIONE E RICICLO

Il recupero e lo smaltimento del fluido primario deve essere effettuato in accordo alle normati-
ve cogenti da personale qualificato.

Lo smaltimento dei componenti elettrici deve avvenire a regola d’arte, in accordo con le nor-
mative cogenti ed essere effettuato da personale autorizzato.

| nostri scambiatori sono costruiti con materiali completamente riciclabili come rame, allumi-
nio ed acciaio.
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NOTE




Printed in Italy

The manufacturer reserves the right to modify indications, drawings and
images following further technical advances.

You need the manufacturer's authorization to reprint, translate or
somehow reproduce (even partially) this document.

1.01. Version
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1 - INTRODUCTION

Respect safety warnings

Read carefully all safety warnings written in this handbook.

Before starting working, it is necessary to be familiar enough with this device.

While working, one won't have enough time to study the device! Don't let unskilled people
use this device.

Copyright

The copyright of this manual constitutes the exclusive right of KFL S.r.l.

Without prior authorization given by KFL S.rl. no reproduction (either total or partial) is
allowed.

Please find attached following operational instructions.

In these operational instructions important safety warnings and damage prevention are reco-
gnizable through following symbols:

CAUTION, ELECTRIC SHOCK!
Indica delle situazioni di pericolo possibili. L'inosservanza di tali avvertenze puo
avere come conseguenze la morte, gravi lesioni o danni materiali.

CAUTION!

Indica una situazione di pericolo possibile.

L'inosservanza pud avere come conseguenza lesioni o danni al prodotto
o altre parti.

Important!

Operational procedures for top-use of the device and other useful information.

Operational procedures are set by the producer, who knows and acquired experience in the
device construction, its implementation and its operation.

Moreover, specific instructions (such as ordinary or extraordinary instructions) are included.
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1.1 - Manufacturer's preliminary warnings for the user.

The owner is responsible for:

- The use of the heat exchanger, which has been completely and correctly installed following
the norms to be implemented by skilled and qualified staff.

- Compliance with all preliminary safety warnings and safety at work rules and accident pre-
vention standards,

- Technical training of skilled workers operating on the device and examination of operational
instructions.

1.2 - Warranty

KFL S.rl. undertakes the warranty according to legislative directions concerning its own
components, which have been completely installed.

Warranty is forfeited when behavioural procedures described in these operational
instructions are not respected.

Any modifications, variations or applications implemented on an arbitrary basis are merely
allowed upon written agreement with the manufacturer.

Use only spare parts and accessories authorized by KFL S.r.I. company. Using other compo-
nents results in the loss of the manufacturer's liability for possible consequences.

KFL S.r.l. undertakes no liability and no warranty for damage due to assembly, maintenance
or insufficient repair work.

1.3 - Laws, directives and norms relevant for the product

Following Eu directives apply to the product:

- 2006/42/CE (Directive on Machinery);
- 2006/95/CE (Low voltage Legislation);
- 97/23/CE (Pressure Equipment Device).

Following norms apply to the product and are certified by the producer of every component:

- EN ISO 12100-1:2005 (Safety of Machinery);

- EN ISO 12100-2.2005 (Safety of Machinery);

- EN ISO 13857:2008 (Safety Distances);

- 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility)

- DIN EN 60034-1 (Rotating electrical machines);

- DIN EN 60204-1 (Electrical Equipment of Machinery);

- DIN EN 60335-2-80 (Household and similar electrical appliances - Safety)
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1.4 - Nameplate and notice

On every machine there is an indicator where model, serial no. and field of application are
written.

Moreover, on every single fan motor there is an indicator which has been placed by the pro-
ducer, where voltage and wattage are indicated.

KFL S.r.l.

VIA DAL BOSC 10 - 34076 ROMANS D'ISONZO (GO) - ITALY
TEL +39 0481 950942 FAX +39 0481 950478 - www kfl-italy.com

KLIMAR FOR LIFE

Model :

Serial No :

Year : Fluid :

TS : PS [Max] : bar

No. Motor :

R.P.M. :

Motor FEED :

W Mot. Tot. : Internal Volume :

A Mot. Tot. : Peso / Weight :

Made in Italy UE

Calculation schemes or catalogues to be referred to are the ones to retrieve heat exchanger
application parameters.
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2 - SAFETY

2.1 - Intended use

KFL S.r.. heat exchangers and its installed components are designed to be installed in
non-aggressive environments. The manufacturer undertakes no liability if the machine is
installed in an aggressive environment or in presence of potentially explosive air mixtures.

Moreover, the air mixture (in order to work properly) must not hold solid bodies or impurities
and must be at a compliant temperature for the application field indicated on the label.

It is forbidden to add aggressive substances or solvents to fluids, the product was designed
for.

2.2 - Safety Warnings

Caution!

Use the heat exchanger and its ventilators properly installed together with the
protective grille and with every component which doesn't permit moving
machinery to be accessed.

Caution! Electric shock!

Components connected to the electrical system can only be used in a perfect
technical and electrical condition. Electrical connections can only be performed
by skilled and trained electro-technical staff.

“Electro-technical staff” stands for people who are familiar with the device installation,
assembly and initial start-up and who have the necessary qualifications. Staff must be trained
to use appropriate safety equipment and to be informed on accident prevention norms.
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2.3 - Transportation and storage

Store heat exchangers in closed and dry environments. It is possible to store them outdoor
(under a roof) or in a humid place only for a limited period of time. It is also strictly necessary
to protect this component and its package from mechanical damage which may damage its
functionality or safety.

2.4 - Assembly and Maintenance General Safety Warnings

Caution!

When hauling and assembling, be extremely careful in order to avoid damage to
components or to staff.

Be sure that during previous procedures nobody is working in conditions which
could result in injury or death.

Caution, high temperature!
While working ventilator motors or the heat exchanger can reach high
temperatures.

Caution!

Use the appropriate accident prevention instruments and personal protective
equipment. Heat exchanger aluminum fins can hurt if touched without the
appropriate protective equipment.

el d o

1 2200 Kg 1 t 2200 Kg 1

Drawing 1




REMOTE CONDENSERS
KF' DRY COOLERS

KLIMA FOR LIFE INSTRUCTIONS

3 - ASSEMBLY

The assembly depends on the specific heat exchanger type.

It is forbidden to use the heat exchanger collectors as lifting points.

The heat exchanger must be installed on a plane surface which can support the heat exchan-
ger weight.

It is obligatory to place the heat exchanger following the indications (Drawing 2) by focusing
on the wind direction and intensity.

When placing the heat exchanger, it is necessary to work out the minimum room for mainte-
nance. (Drawing 3).

////////////////////// = |2

I e e

Drawing 2 Drawing 3
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For the heat exchanger to work properly, check if the suction area and the exit direction are
completely free and far enough from surfaces which might alter their flow. (Drawing 4).

A

Drawing 4

After placing it, it is necessary to take off the protective film from metal sheets

3.1 = Primary fluid connections

While connecting the heat exchanger to the system, the IN/OUT collectors must not be
moved away from their initial position.
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3.2 - Electrical connections

It is obligatory to check if the line voltage corresponds to the one indicated on the identifica-
tion label of electrical device, the heat exchanger is equipped with.

The power connection cable must be protected from possible impacts or heat sources.
Electrical cables must be sized according to the norms of the country where the heat exchan-
ger is going to be installed.

Caution! Electric shock!

While connecting the electrical junction box and every ventilator to the mains

power network, it is possible to run the risk of electric shock. Before any inter

vention on live components, it is necessary to disconnect them from the mains
power network.

4 - MAINTENANCE, CARE AND REPAIR WORK INSTRUCTIONS

Checking regularly operation and maintenan-
ce is fundamental for the heat exchanger to
work correctly.

We advise to check periodically if the surface
of the finned heater is clean for the heat
exchange not to change.

Use non-aggressive aqueous solutions at a
maximum 2 bar pressure and at a minimum
distance of 200 mm perpendicularly to the
finned heater to wash it. (Drawing 5).

OK!  KO!

P max = 2 bar

Drawing 5
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Maintenance of electrical components can be carried out by trained staff only after discon-
necting the heat exchanger from the mains power network.

Caution, high temperature!

While working ventilator motors and the heat exchanger can reach high
temperatures. Leave to cool before touching them.

Caution!

Be careful when disassembling: balancing fan clips must not be moved,
otherwise it will result in vibration or noise problems on the heat exchanger.

Caution!

Check if backup screws are tightened.

5 - DEMOLITION AND RECYCLING

The disposal of the primary fluid must be carried out by trained staff according to standards
in force.

The disposal of electrical components must be carried out workmanlike by authorized staff
according to mandatory norms.

Our heat exchangers are made of completely recyclable materials such as copper, aluminum
and steel.
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NOTE




Imprimé en ltalie

Par rapport aux indications, dessins et images présents dans ce
manuel d'emploi, le producteur se réserve le droit de modifier la
documentation sous réserve de modification technique.

Toute reproduction ou traduction (partielle aussi) autorisée
uniquement avec le consentement écrit

du producteur.

Version 1.01
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1 - AVANT-PROPOS

Respecter les avertissements en matiere de sécurité

Lire attentivement tous les avertissements en matiere de sécurité contenues dans le suivant
manuel d'emploi.

Avant de commencer a travailler, il est nécessaire de connaitre bien le dispositif.

Quand on travaillera, on n'en aura plus le temps! Ce dispositif peut uniquement étre utilisé
par le personnel qualifié.

Droit d'auteur

La société KFL S.r.l. jouit du droit exclusif du droit d'auteur de ce manuel d'emploi.
Toute reproduction totale ou partielle est autorisée uniquement avec le consentement écrit de
la société KFL S.r.I.

Ce manuel d'emploi est strictement lié a ce dispositif.

Les avertissements importants en matiere de sécurité et de prévention des dégats sont
reconnaissables grace aux symboles suivants:

ATTENTION, DANGER ELECTRIQUE!

Ce symbole indique des possibles situations dangereuses. L'omission de se
conformer a ces avertissements peut causer la mort, des blessures graves
et des dégats matériels

ATTENTION!

Ce symbole indique une possible situation dangereuse. Le non-respect
comporte, par conséquent, blessures graves ou des dégats matériels ou a
d'autres parties.

Important!

Conseils d'application pour une utilisation optimale du dispositif et d’autres informations
utiles.

Ce mode d'emploi se base sur les connaissances et |'expérience du producteur en matiere
de construction, réalisation et fonctionnement.

Le mode d'emploi inclut des instructions spécifiques (par exemple, manutention ordinaire ou
extraordinaire).
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1.1 - Avertissements du producteur au propriétaire

En qualité de propriétaire on est responsable pour:

- L'utilisation de I'échangeur de chaleur, installé de maniére complete et correcte et selon les
dispositions que le personnel qualifié doit implémenter

- Le respect de tous les avertissements et mesures en matiére de sécurité au travail et des
normes de prévention des accidents

- La formation technique du personnel qui travaille par moyen de ce dispositif et I’analyse du
mode d'emploi.

1.2 - Garantie

La sociéeté KFL S.r.l. est responsable pour la garantie des dispositions |€gislatives en ce qui
concerne les éléments structurels de sa production, qui ont été correctement installés.

Le droit a la garantie est annulé au moment ou les indications et les procédures comporte-
mentales décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas respectées.

Des modifications, variations ou applications faites arbitrairement sur la machine sont auto-
risées avec consentement écrit du producteur.

Utiliser seulement les pieces de rechange et les accessoires autorisés par la société KFL S.r.l.
L'utilisation d'autres piéces comporte la perte de la responsabilité de la société productrice
en ce qui concerne des possibles conséquences.

KFL S.r.L. n'est pas responsable pour tout dégat du a un montage, une manutention ou des
réparations insuffisantes.

1.3 - Lois, directives et normes pertinentes pour le produit.

Les suivantes dispositions de I'Union européenne s'appliquent a ce produit:

- 2006/42/CE (Directive Machines);
- 2006/95/CE modifiée (Directive Basse Tension);
- 97/23/CE (Pressure Equipment Directive)

Les normes suivantes qui ont été certifiées par le producteur de chagque élément structurel
sont valables en ce qui concerne |'utilisation du produit:

- EN 1SO12100-1:2005 (Sécurité des machines);

- EN 1SO12100-2:2005 (Sécurité des machines);

- EN ISO 13857:2008 (Distance de sécurité);

- 2004/108/CE(Résistance électromagnétique);

- DIN EN 60034-1 (Machines électriques rotatives);

- DIN EN 60204-1 (Equipement électrique des machines);

- DIN EN 60335-2-80 (Sécurité des dispositifs électriques).
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1.4 - Plaques signalétiques et d'avertissement

Sur chaque machine il y a une plaque signalétique indiquant le modéle, le numéro de série et
le secteur d'application de la piece.

De plus, sur chaque moteur (pour chaque ventilateur) il y a une plaque signalétique corre-
spondante (mise par le producteur)qui indique tension et puissance.

KFL S.r.l.

VIA DAL BOSC 10 - 34076 ROMANS D'ISONZO (GO) - ITALY
TEL +39 0481 950942 FAX +39 0481 950478 - www kfl-italy.com

KLIMAR FOR LIFE

Model :

Serial No :

Year : Fluid :

TS : PS [Max] : bar

No. Motor :

R.P.M. :

Motor FEED :

W Mot. Tot. : Internal Volume :

A Mot. Tot. : Peso / Weight :

Made in Italy UE

Faire référence aux plans de calcul ou aux catalogues pour les parameétres d'utilisation de
I'échangeur.
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2 - SECURITE

2.1 - Usage prévu

Les échangeurs de chaleur de la société KFL S.r.l. et les pieces installées ont été projetées
et réalisées pour étre installées dans des environnements non agressifs. Le producteur n'est

pas responsable si la machine est installée dans un lieu agressif ou en présence de mélanges
air/air potentiellement explosifs.

Pour mieux fonctionner, le mélange ne doit contenir ni de corps solides ni d’impuretés et doit
avoir une température conforme au domaine d’utilisation indiqué sur la plaque signalétique.

Il est interdit d’ajouter d’autres substances agressives ou des solvants aux fluides pour
lesquels le produit a été projeté.

2.2 — Avertissements en matiere de sécurité

Attention!

Utiliser I'échangeur de chaleur et les ventilateurs correspondants, qui ont été
correctement installés, par moyen de la grille de protection. Utiliser aussi
chaque piece qui obstacle I'acces aux parties en mouvement.

Attention, danger électrique!

Les pieces qui sont connectées au systéme électrique peuvent étre employées
uniguement dans des conditions techniques parfaites et avec une électricité
appropriée. Les connexions électriques peuvent étre effectuées seulement par
le personnel électrotechnique spécialisé, qualifié et correctement entrainé.

« Personnel électrotechnique spécialisé » indique des personnes qui connaissent bien les
procédures d'installation, de montage, de branchement et de démarrage du dispositif et qui
possedent des qualifications. lls doivent aussi étre entrainés en ce qui concerne I'équipem-
ent de sécurité approprié et les normes pour la prévention des accidents.
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2.3 - Transportation et conservation

Conserver les échangeurs de chaleur dans un lieu sec et fermé. On peut les conserver a I'ex-
térieur en les couvrant ou dans un lieu humide seulement pour un temps limité. Il est aussi
strictement nécessaire de protéger les pieces et ses packagings des endommagements
mécaniques qui peuvent en endommager la fonctionnalité et la sécurité de I'échangeur.

2.4 - Avertissements généraux de sécurité en matiere de montage et fonctionnement

Attention!
Quand on transporte et on monte les pieces, il faut étre trés attentifs afin d'éviter
des endommagements aux parties ou de causer des dangers au personnel. Il

u u u uve & vai iti
faut s'assurer que personne se trouve a travailler dans des conditions dans les
quelles l'opérateur se blesse ou meurt.

Attention, température élevée!
Quand les moteurs des ventilateurs et I'échangeur de chaleur marchent peuvent
atteindre des températures élevées. Laisser refroidir avant de les toucher.

Attention!

Utiliser les instruments de prévention des accidents et I'équipement de pro
tection individuel. Les ailettes en aluminium des échangeurs peuvent causer des
blessures si on les touche sans I'équipement approprié

el d o

1 2200 Kg 1 t 2200 Kg 1

Fig. 1
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3 - MONTAGE

Le montage dépend de la typologie d'échangeur de chaleur.

Il est interdit d'utiliser les réservoirs des échangeurs de chaleur comme points de levage.

L'échangeur doit étre installé sur une surface plane pouvant supporter la charge de I'échang-
eur.

Il est obligatoire de placer I'échangeur de chaleur selon les indications (Fig. 2), en faisant
attention a la direction et a I'intensité du vent.

Quand on place I'échangeur de chaleur, il est nécessaire de calculer I'espace minimum d'ac-
ces pour la manutention périodique. (Fig. 3)

X X

J//44/44/44/44/7400904 alh
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Fig. 2 Fig. 3
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[l faut contrbler que la zone d'aspiration et de direction de sortie soient libres et éloignées de
surfaces pouvant en altérer le flux. (Fig. 4).

A

Fig. 4

Apres avoir placé I'échangeur de chaleur, il est nécessaire de retirer le film protecteur des
panneaux en métal.

3.1 = Connexions du fluide primaire

Quand on branche I'échangeur de chaleur au systeme les réservoirs IN/OUT ne doivent pas
étre retirés de leur position originale.
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3.2 - Connexions électriques

Il est obligatoire de vérifier que la tension de ligne corresponde a celle indiquée sur la plaque
signalétique des dispositifs électriques dont I'échangeur est équipé.

Le céble du raccordement électrique doit étre protégé par des possibles impactes ou par de
sources de chaleur.

Les cables électriques doivent étre dimensionnés selon les normes du pays dans le quel
I'échangeur est installé.

Attention, danger électrique!

Quand on branche le boitier électrique de raccordement et chaque ventilateur
au réseau électrique, on court le risque de danger électrique. Avant de commen
cer a travailler sur des pieces sous tension, il est nécessaire de les débrancher
du réseau électrique.

4 - INDICATIONS DE MANUTENTION, SOIN ET REPARATION

Il faut contréler régulierement le fonctionne-
ment et la manutention préventive est fonda-
mentale pour le fonctionnement correcte de
I'échangeur de chaleur.

On conseille de contrbler périodiquement la
propreté de la

surface du paquet a ailettes afin de ne pas
altérer sa capacité d'échange.

Pour nettoyer le paquet a ailettes utiliser des T <«
solutions aqueuses et non-agressives a une \lif A\

pression maximale de 2 bar et a une distance 0 K! P& )28 KO!
minimum de 200 mm perpendiculairement

au paquet a ailettes. (Fig. 5).

P max = 2 bar

Fig. 5
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La manutention des pieces électriques peut étre seulement effectuée par le personnel
spécialisé apres avoir débranché I'échangeur du réseau électrique.
Attention, température élevée!

Les moteurs des ventilateurs et |'échangeur de chaleur peuvent atteindre des
températures élevées tout en travaillant. Laisser refroidir avant de les toucher.

Attention!

Faire attention a ne pas déplacer les agrafes d'équilibrage des ailettes du venti
lateur. Sinon cela comportera des problémes de vibration et de bruit.

Attention!

Contréler que les vis de support soient serrées.

5 - DEMOLITION ET RECYCLAGE

La récupération et I’élimination du fluide primaire doivent étre effectuées selon les normes
par le personnel qualifié.

L'élimination des pieces électriques doit étre effectuée selon les pratiques professionnelles
et les normes établies par le personnel autorisé.

Nos échangeurs de chaleur sont construits avec de matériaux completement recyclables tels
que le cuivre, I'aluminium et l'acier.
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1 - VORWORT

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise

Bitte Lesen Sie sorgfaltig alle Sicherheitshinweise der vorliegenden Bedienungsanleitung.
Bevor man arbeiten kann, muss man das Gerat gut kennen.

Die Zeit reicht nicht aus, das Gerat gut kennenzulernen, wenn man schon am Arbeiten ist.
Lassen Sie unqualifizierte Arbeitnehmer das Gerat nicht benutzen.

Urheberrechte

Die Urheberrechte dieser Bedienungsanleitung stellen ein ausschlieBendes Recht des Unter-
nehmens KFL S.r.l.

Ohne Zustimmung des Unternehmens KFL S.rl. wird kein Nachdruck (auch von Teilen
daraus) dieser Bedienungsanleitung erlaubt.

Die vorliegende Bedienungsanleitung betrifft folgende Einheit.

In dieser Bedienungsanleitung kennzeichnen folgende Symbole die wichtigen Sicherhei-
ts-und Schadenverhitungshinweise.

VORSICHT, HOCHSPANNUNG!

Das gibt gefahrliche Situationen an. Sollten die angefihrten Hinweise nicht
eingehalten werden, kann es zum Tod, zu erheblichen Schaden oder zur
Beschadigung der Produkte flhren.

VORSICHT!

Das kennzeichnet eine geféhrliche Situation.

Sollten die Hinweise nicht eingehalten werden, kann dies zu erheblichen
Schéaden oder zur Beschadigung der Produkte oder einiger Komponenten fihren.

Vorsicht!

Benutzungshinweise und weitere nitzliche Informationen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf der Grundlage der Herstellerkenntnisse und Erfahrun-
gen im Warmetauscherbau, -Installation und —Betrieb

Es werden auch spezifische Hinweise (Wartung- und Instandhaltungshinweise) angegeben.
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1.1 - Hinweise und Warnungen des Herstellers fiir den Besitzer des Geréts

Der Besitzer ist verantwortlich fur:

- Die Nutzung des Warmetauschers, der richtig und vollstandig und gemaB zu von qualifizier-
ten Installateuren implementierenden Normen installiert wurde.

- Die Einhaltung aller Sicherheitshinweise und der Unfallverhitungsvorschriften,

- Die technische Schulung der Fachkrafte, die mit Hilfe dieses Geréts arbeiten und fir ihre
Uberprifung der betrieblichen Anweisungen der Bedienungsanleitung.

1.2 - Garantieleistung

Das Unternehmen KFL S.r.L. ist im Rahmen der Richtlinien fir seine eigene richtig installierte
Komponenten verantwortlich.

Sollten die hier angefihrten betriebliche Anweisungen nicht eingehalten werden, so wird das
Recht auf Garantieleistung verloren.

Veranderungen des Warmetauschers kénnen nur mit geschriebener Zustimmung des
Herstellers durchgefiihrt werden.

Benutzen Sie nur Ersatzteile und Zubehére mit Zustimmung des Unternehmens KFL S.r.l.
Sollten andere Ersatzteile benutzt werden, so wird das Recht auf Garantieleistung verloren.
KFL ist nicht fir Montage-, Wartung oder Reparaturschaden verantwortlich und so wird das
Recht auf Garantieleistung verloren.

1.3 - Betreffende Gesetze und Richtlinien

Folgende EU-Richtlinien gelten hinsichtlich der Produktbenutzung:

- 2006/42/CE (Maschinen-Richtlinie);
- 2006/95/CE (Verénderte Niederspannungsrichtlinie);
- 97/23/CE (EWG) Elektromagnetische Vertraeglichkeit.

Folgende Richtlinien gelten im Rahmen der Produktbenutzung, die vom Hersteller jeder Kompo-
nente zertifizierte wurde.

- EN ISO 12100-1:2005 (Sicherheit von Maschinen);

- EN ISO 12100-2:2005 (Sicherheit von Maschinen);

- EN ISO 13857:2008 (Sicherheitsabstande);

- 2004/108/CE (Elektromagnetische Vertraglichkeit);

- DIN EN 60034-1 (Drehende elektrische Maschinen);

- DIN EN 60204-1 (Elektrische Ausriistung von Maschinen);

- DIN EN 60335-2-80 (Sicherheit elektrischer Gerate fir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke).
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1.4 - Typen- und Warnschilder

Auf jeder Maschine gibt es ein Typenschild. Es werden Modell, Seriennummer und Anwen-
dungsbereich der Komponente angegeben.

Uberdies auf jedem Ventilatormotor gibt es das entsprechende Typenschild des entsprechen-
den Herstellers, wo Spannung und Leistung angegeben sind.

VIA DAL BOSC 10 - 34076 ROMANS D'ISONZO (GO) - ITALY I < I |
TEL +39 0481 950942 FAX +39 0481 950478 - www kfl-italy.com

KLIMAR FOR LIFE
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Serial No :

Year : Fluid :

TS : PS [Max] : bar

No. Motor :

R.P.M. :

Motor FEED :

W Mot. Tot. : Internal Volume :

A Mot. Tot. : Peso / Weight :

Made in Italy UE

Wir verweisen auf Berechnungsschemata oder auf Katalogen hinsichtlich der Benutzungspa-
rameter des Wérmetauschers.
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2 — SICHERHEIT

2.1 - Beabsichtigte Nutzung

KFL S.r.l. und seine installierte Komponente sind so ausgelegt, dass sie in einer nicht aggres-
siven Atmosphaére installiert werden kénnen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich,

wenn die Maschine in einer aggressiven Atmosphére oder bei vorhandener explosionsfahiger
Atmosphére installiert wird.

Das Luft-Gemisch muss keine Festkérper oder Verunreinigungen und bei einer rechtssiche-
ren Temperatur fir den auf dem Typenschild angegebenen Anwendungsbereich sein, um gut
zu funktionieren.

Es ist verboten, aggressive Substanzen oder Lésungsmitteln zu Flissigkeiten zu erganzen,
fur denen das Produkt ausgelegt wurde.

2.2 - Sicherheitshinweise

Vorsicht!

Benutzen Sie den Warmetauscher und die entsprechenden richtig installierten
Ventilatoren mit Schutzgitter und jede Komponente, die den Zugang zur
laufenden Maschine nicht ermdglichen.

Vorsicht, Hochspannung!

Die zum elektrischen Netz verbundenen Komponente kénnen nur angewendet
werden, wenn sie in technisch einwandfreiem Zustand sind. Es miissen auch
perfekte elektrische Bedingungen herrschen. Elektroanschlisse kénnen nur
vom elektrotechnischen, qualifizierten und gut ausgebildeten Personal
durchgefihrt werden.

"Elektrotechnische Fachkréfte" bezieht sich auf Leuten, die die Installation, die Montage, den
Anschluss und die Inbetriebnahme des Warmetauschers kennen und die qualifiziert sind.
Uberdies sollten sie richtig ausgebildet werden, damit sie die Sicherheitsausriistung benut-
zen kénnen und damit sie Uber die Unfallverhitungsvorschriften informiert sind.
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2.3 - Beférderung und Lagerung

Man sollte die Warmetauscher moéglicherweise in verschlossenen und trockenen Rdumen
lagern. Man kann Warmetauscher im Freien (Uberdachten) oder in einem fruchtigen Raum nur
far einen begrenzten Zeitraum lagern. Es ist unentbehrlich, die Komponenten und seine Ver-
packung zu schitzen, um mechanische Beschadigungen an Funktionsfahigkeiten oder an
Sicherheit derselben zu vermeiden.

2.4 - Allgemeine Montage-und Betriebssicherheitshinweise

Vorsicht!

Bitte Vorsicht bei der Beférderung und der Montage der Komponente, um
Beschadigungen an Bestandteilen oder Schaden an Menschen zu vermeiden.
Man sollte sicherstellen, dass bei den bisherigen Verfahren niemand im
gefahrlichem Zustand am Arbeitsort ist.

Vorsicht, Hohe Temperatur!
Wenn die Ventilatormotoren und der Warmetauscher funktionieren, kbnnen

hohe Temperaturen erreicht werden. Am Besten lassen Sie sie abkuhlen, bevor
Sie sie anfassen

Vorsicht!
Benutzen Sie die angemessene Unfallverhitungsinstrumente und die geeignete
persdnliche Schutzausristung. Z.B. Aluminiumlamellen der Warmetauscher

kdédnnen Verletzungen verursachen, wenn man die geeignhete persénliche
Schutzausristung benutzt.

1 2200 Kg 1 t 2200 Kg 1

Fig. 1
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3 - MONTAGE

Die Montage hangt vom Wéarmetauschertyp ab.

Es ist verboten, die Warmetauscherkollektoren als Hebepunkte.

Der Warmetauscher muss auf einer ebenen Oberflache installiert werden, die das Gewicht
des Warmetauschers unterstitzen zu kénnen.

Es ist pflichtig, den Warmetauscher unter Beachtung der Angaben, der Windrichtung- und
Intensitat zu positionieren.

Wenn man den Wéarmetauscher positioniert, ist es notwendig, ausreichend Platz gelassen,
damit die Maschine gewartet werden kann. (Abb. 3).

X X
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Man sollte kontrollieren, ob der Saugbereich und die Ausgangsrichtung frei und weit entfernt
von den Luftstrom alterierenden Oberflachen sind. (Abb.4).

A

Abb. 4

Nachdem man den Warmetauscher positioniert hat, ist es notwendig den Schutzfilm von Ble-
chen zu entfernen.

3.1 - Primarflissigkeitsanschliisse

Waé&hrend man den Warmetauscher zum System anschlieBt, missen IN/OUT Kollektoren
unbedingt nicht aus ihrer urspringlichen Lage bewegt werden.




FERNKONDENSATOREN
l TROCKENKUHLER

KLIMA FOR LIFE BEDIENUNGSANLEITUNG

3.2 - Elektroanschliisse

Es ist pflichtig, zu kontrollieren, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild der elektri-
schen Gerate des Warmetauschers angegebenen Netzspannung entspricht.

Das Verbindungskabel muss gut vor Beschadigungen oder Warmeerzeuger geschutzt sein.

Die elektrischen Kabel missen gemaB den Richtlinien, wo der Warmetauscher installiert wird,
dimensioniert.

Vorsicht, Hochspannung!

Wéhrend man die Verbindung des elektrischen Anschlusskastens und jedes
einzelnen Ventilators zum elektrischen Netz verbindet, kann es zu
Stromschlagen fihren. Bevor man an spannungsfihrenden Teilen arbeitet, ist
es notwendig, sie vom elektrischen Netz zu trennen.

4 - WARTUNGS- UND REPARATURHINWEISE

Wir empfohlen den operationellen Zustand
und die Vorbeugungswartung in regel-
maBigen Abstanden zu kontrollieren, damit
der Warmetauscher gut funktioniert.

Wir empfohlen, in regelmaBigen Abstanden
zu kontrollieren, ob die Oberflache des Rip-
penpakets sauber ist, um die Wéarmetaus-
cherkapazitat nicht zu verandern.

Um das Rippenpaket zu reinigen, benutzten T <«

Sie nichtaggressiven Reinigungslésungen \lif AN

bei einem HoOchstdruck von 2 bar und mit OK! )28 KO!
einem Abstand von mindestens 200 mm sen-

krecht zum Rippenpaket (Abb. 5).

P max = 2 bar

Abb. 5
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Die Wartung der elektrischen Komponenten kann durchgefuhrt werden, nachdem der Waer-
metauscher vom elektrischen Netz von qualifizierten Fachkraefte abgetrennt wurde.

Vorsicht, Hohe Temperatur!

Wahrend die Ventilatormotoren und der Warmetauscher arbeiten, kénnen hohe
Temperaturen erreicht werden. Am Besten lassen Sie sie abkuhlen, bevor Sie
sie anfassen.

Vorsicht!

Bitte, Auswuchtgewichte an den Ventilatorfliigeln nicht bewegen. Ansonsten
wird es zu Gerausch- und Vibrationsproblemen fihren.

Vorsicht!

Kontrollieren Sie, ob Schrauben fest angezogen sind.

5 - RUCKBAUFAHIGKEIT UND RECYCLING

Die Entsorgung der priméaren FlUssigkeit muss gemdaB Richtlinien von qualifizierten
Fachkraften durchgefuhrt werden.

Die Entsorgung der elektrischen Komponenten muss fachméannisch gemaB Richtlinien von
beauftragten Fachkréften durchgefiuhrt werden

Unsere Warmetauscher bestehen aus recycelbaren Werkstoffen wie Kupfer, Aluminium und
Stahl.
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1 - BBEOEHUE

Cob6nopanTte MHCTPYKLMM MO TeXHUKe 6e30nacHoOCTM

BHnmaTenbHO npoynTanTe BCe MHCTPYKLMU NO TEXHMKE 6e30MmacHOCTU, copepxkalimnecs B
OAHHOWN NHCTPYKLUKM NO 3KcnayaTayunu.

Mepen Hayanom paboTbl Bbl JOKHbI 03HAKOMUTBLCHA C 060pYyL0BaHNEM.

Bo Bpemsi paboTbl y Bac He OymeTr Ha 3TO BpeMeHu! He ponyckaTtb MCNONb30BaHUA
obopynoBaHus ONsa NOLEN, KOTOPbIE HE UMEIOT crneumarnbHbIX 3HaHUN.

ABTOpCKOeEe npaBo

ABTOpCKOE MpaBO Ha dTO PYKOBOACTBO MO 3KCMAyatauuum npegcraesnsger cobon
ncknounTenbHoe npaso komnaHum KFL S.r.l ..

be3 npepgBaputenbHoro cornacus komnaHunm KFL S.r.l He ponyckaeTcsi 4acTUYHOE WNKU
NOMIHOE KONVUPOBaHNE 3TUX UHCTPYKLMIA.

OTN MHCTPYKLUU NpuararTca K o60pyaoBaHuio.

B aTton nHCTpyKuMn BaxxHas nHopmaums, kacatowiascs 6e3onacHoOCT U NpeaoTBpaLleHns
ywepba o603HayeHa crnenyrowmmMmm CMMBOIaMu:

BHUMAHUE, NOPAXXEHUE 3JIEKTPUHYHECKUM TOKOM!

YKasblBaeT Ha BO3MOXHble onacHble cutyaunn. HecobntogeHne atnx
npenynpexaeHuii MoXXeT NMeTb Takne NocneacTBus, Kak CMepTb, Cepbe3Hble
TpaBMbl TN NOBPEXAEHNS Myl ecTsa

BHUMAHUWE!
YKasbiBaeT Ha BO3MOXXKHYIO OMacHyto cutyauuio. HeBbinosiHeHne aToro TpeboBaHms
MOXXET NPUBECTU K TpaBMe U NOBPEXAEHNIO N30enns U apyrue onacHocTu

Ba>xHo!

WNHCcTpyKunm cogep>kat pekomMeHgaumin no onTumMmanbHOMY NCNONb30BaHN0 060pya0BaHNS U
Apyron nonesHon nHpopmayunn.

VHCTpyKLUMS MO MCMOMb30BaHNIO caenaHbl Npon3BoguTesieM Ha OCHOBE 3HaHWW U onbiTa B
NPO3KTUPOBAHUN, NPOU3BOACTBE N IKCMyaTaumio.

OHu MoryT 6biTb OOMOJSIHEHbI CneunanbHbIMU UHCTPYKUUSMUK (Hanpumep, AN MaaHoBOWN
n/vnn BHENNAHOBOW 0B6CNYy>XXNBaHME).
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1.1 - MpepynpexpeHus npon3soanTens Bnagenbuy
Kak Bnapgeneuy, Bbl HECETE OTBETCTBEHHOCTb 3a:

- NCMONIb30BaHMe TENI00OMEHHNKA, NOSTHOCTLIO yCTaHOBJIEHHOIo cneunasnbHO O6yquHbIM
nepcoHanom, B nNpaBuJibHOM NnopAagkKke n B COOTBETCTBUN C Tpe6OBaHVIF|MI/I,

- cobnopgeHne Bcex TpeboBaHuM n mMep 6e3onacHoCcTU ans obecrnevyeHnss 6e3onacHOCTU
paboT 1 npepynpexneHns Hec4acTHbIX Cny4vaes,

- TeXHU4YeCKYH noAaroTtoBkKy nepcoHasna wumMerwwero noctyn K O60py,D,OBaHI/”O, n ero
O3HAaKOMJ1EHUNA C MHCTPYKLUUKO MO aKcrnayataunm n TeXHNKu 6e3onacHoCTHW.

1.2 - NapaHTus

Komnanna KFL S.rl. npuHumaeT rapaHTuiO B pamKax 3akoHOB, KoTopas KacaeTcs
KOMMOHEHTOB COBCTBEHHOIO NPON3BOACTBA, YCTAHOBMEHbIX NPaBUSIbHO.

[[apaHTNa OTMeHSsIeTCSl, eCnin MOJSTIOXKEHUSA U Npouenypbl, ONUCaHHble B JAHHOW UHCTPYKLUN
no akcnayatauumm He cobnwoganucb. Mogundukauun, nameHeHus unu paboTta cpoenan B
NPOM3BOJIBHON (POPME Ha CTaHKe A0MNYyCKalTCs TOMbKO C NpeaBapuTenbHOro NMCbMEHHOro
cornacoeaHuss c npousBogutenem. lcnonb3ymte TOMbKO  3anacHble 4actm U
KOMMNEKTYLWMme, cornacoBaHHble ¢ Komnanma ncnonob3osaHusa KFL S.rl KVcnonb3oBaHue
HecornacoBaHHbIX 4YacTel W KOMMONEKTYWLWMX ocBobOXAaeT npousBoauTenss ot
OTBETCTBEHHOCTM Ha BO3MOXHble nocnencTeus. 3a yuwepb B pesybTaTte HenpaBUIbHOroO
MOHTaXKa, TEXHNYECKOro obcny>XnuBaHus unm pemoHta, komnaHus KFL Srl He HeceT HMKakom
OTBETCTBEHHOCTU N FrapaHTUn.

1.3 - 3aKoHbI, pyKOBOACTBA U CTaHAAaPTbl, OTHOCSALWMECH K NPOAYKTY

[na ncnonb3oBaHWs NpoaykKTa AeNcTBUTENbHbI cneayowme anpektusbl EC:

- 2006/42/CE (OupekTuBa no MalmMHHOMY 060pyA0BaHuIo);
- 2006/95/CE modificata (AupekTuea no npmnbopam HU3KOro HanNpPs>KEHUs);
- 97/23/CE (PED).

,D,J'IFI MCNoJib30OoBaHMA npoaykKrta DEeNCTBUTENbHbI cnepyrowmne ctaHgoapThbl, CepTI/ICbI/ILI,I/IpOBaHbI
npom3sognTeneMm KaxKaoro KoMmnoHeHTa:

- EN ISO 12100-1:2005 (BesonacHoOCTb MaLIuH);

- EN ISO 12100-2:2005 (BesonacHoCTb MaLluH);

- EN ISO 13857:2008 (paccTosiHne 6e3onacHOCTW);

- 2004/108/CE (3nekTpoMarHMTHOe CONpOTUBIIEHUNE);

- DIN EN 60034-1 (gns Bpalialowmxca 9N1eKTPUYECKNX MaLLnH);

- DIN EN 60204-1 (9nekTpoobopynoBaHue MaLlnH);

- DIN EN 60335-2-80 (be3onacHOCTb 3/1EKTPUYECKNX NMPUOOPOB).
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1.4 - Npepynpexpawuwme 3HaK1M U UAeHTUPUKALNOHHbIE KapTbl

Ha kaxpon mawmnHe ecTb Tabnuua unHoMKaTop, Ha KOTOPOW Bbl MOXETEe HalmTu MOLENb,
CEPUNHLIA HOMEP 1 06NacTb NPUMEHEHNSA KOMMOHEHTA.

Takxe Ha KaXxgoM MOTope LN BeHTUNsSTopa ecTb uaeHTUdMKaunmoHHas kKapTa Aans
COOTBETCTBYHOLLEro nokasarensa nanky, NpuKpensieHHas ero Nnpon3BoanTesieM, Ha KOTOPO
Tak>Xe yKasblBaeTcs Ha Hanps>keHne n MOLHOCTb.

KFL S.r.l.

VIA DAL BOSC 10 - 34076 ROMANS D'ISONZO (GO) - ITALY
TEL +39 0481 950942 FAX +39 0481 950478 - www kfl-italy.com

KLIMAR FOR LIFE

Model :

Serial No :

Year : Fluid :

TS : PS [Max] : bar
No. Motor :

RPM.:

Motor FEED :

W Mot. Tot. : Internal Volume :

A Mot. Tot. : Peso / Weight :

Made in ltaly UE

Cwm. T8.6J'II/ILI,bI pacyeToB UK KaTanorum angd napameTpoB UCMOJIb30BaHUA TennoobMeHHMKa.
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2 - BESOIMNACHOCTb

2.1 - Ucnonb3oBaHWe No Ha3Ha4YeHuto

TennoobmeHHukn KFL S.rl. m KOMMOHEHTbI, YyCTAHOB/IEHHbIE TaM, Obln paspaboTaHbl U
N3roToBJfIeHbl O/ YCTAHOBKW B HearpeccuBHbIX cpefax. MI3rotoBuTenb He HeCeT HUKaKou
OTBETCTBEHHOCTU, €C/IN MallMHa yCTaHOBJIEHA B arpecCuBHOW cpefe Wnu B NpUCyTCTBUN
B3pbIBOOMNACHbIX CMeceln B BO3OYyXeE.

Ons npaBunbHOM paboTbl CMeCb, He AO0J/IKHAEH cCofep>KaTbh TBEPAbIX BELLECTB UK NpUMeceNn
N WUMeTb TemnepaTypy, COOTBETCTBYKOLLY 06NacTu MNpUMEHEHUs YKa3aHHyK Ha
naeHTUMKaLMoOHHON KapTe.

3anpelleHo [o6aBnATb PacTBOPUTENM WM arpeccuBHble >XXWOKOCTW B COCTaBbl, ANs
KOTOPbIX MPOAYKT 6bl1 paspaboTaH.

2.2 - MHCTpYKLUMSA NO TEXHMKE 6e3onacHoCTHn

BHumaHue!

Micnonb3oBaHne Tenn006MeEHHNKA N ero BEHTUNATOPbLI C NPaBUbHO
YyCTaHOBNEHbI C 3aLNTHON PELIETKON N KaXKabIM KOMMOHEHTOM, YTOObI
npegoTBpaTUTb SOCTYN K OABUMXKYLUMMCS YacTsaM.

BHuMmaHue, nopaxxeHne aNneKTpn4eckum Tokom!

KOMMNOHEHTbI, NOAKNIOYEHHbIE K 31EKTPUYECKON CUCTEME MOTYT
NCNONb30BaTbCS TONIbKO HaxXo[saCb B OT/IMYHOM TEXHUYECKOM COCTOSIHUN U C
HenpepbIBHOW 3NEKTPUYECKON NIMHNEN. DNEKTPUYECKMNE COEANHEHNST AOKHbI
BbIMNO/IHATLCS TONbKO CNeumanncTamm-aneKTpoTexHnKamm,
KBanuuunpoBaHHbIMA N Hagnexawmm obpas3om nNogroToBAEHbIMU.

K cneunannctam-anekTpoTeXHMKaM OTHOCATCS K JOASM, KOTOPble 3HAaKOMbl C YCTaHOBKOW,
MOHTa>XOM, MOAK/IOYEHNEM 1 BBOAOM B 3Kcnnyatauuio o60opynoBaHus, U KOTOPbIe NUMET
COOTBETCTBYMOLLYIO KBanudukauuto. Takxke gokKHbl 6bITb Hagnexawmm ob6pa3omMm oby4eHsbl
NCMONb30BaHNIO COOTBETCTBYOWEro obopyanoBaHnsa 6e30MacHOCTM U NpPaBUST TEXHUKW
6e3onacHoCTW.
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2.3 - TpaHcnopTUPOBKA U XpaHeHue

XpaHI/ITb Tenno006MeHHUKN XenaTenbHo B noMeweHnn B 3aKpPbITbIX N CYyXUX. XpaHeHI/Ie B
ynakoBke Ha OTKPbITOM BO3OYyXe WUJ/IN BO B/TAXKHOW cpene paspewaetcd ToJibKO B TedeHune
KOPOTKOIro nepmnona BpeMeHN. Takxe xXopouwo HeO6XO,EI,I/IMO 3alLNTUTb KOMIMOHEHTblI N UX
yNnakoBKW OT MeXaHN4YeCKnx I'IOBpe)K,EI,eHI/IVI, KOTOpPblI€ MOTYT HEMrATUBHO BJZINATb Ha prHKLI,I/IO
HUpoBaHWE Nnn 6e30nacHOCTU TEMNIOOOMEHHUKN.

2.4 - OOwume yKazaHUA No TeXHUKe 6e30MacHOCTU NPU MOHTAaXe U aKcnayatauyum

BHnmaHue!

Ons 06paboTkn n c60pPKN KOMMOHEHTOB UCMOMb30BaTb BCE MepPbI A5 TOro,
4YTOObI N36€eXXaTb NOBPEXAEHNSA KOMMIEKTYOLWMNX NN CNPOBOLMPOBaTb
onacHOCTb ONns nepcoHana.

Ybeputech, 4TO BO BpeMsi COOPKN HUKTO He paboTaeT B yCNOBUSX, KOTOPbIE
MOTyT NPUBECTU K OMACHOCTU 15 XXU3HW.

BHumaHue, Bbicokasi Temnepartypal

Bo Bpems paboTbl AgBuraTenein BEHTUNATOPOB U TENNO0OOMEHHNKA MOXET
HarpeBaTbCA 00 BbICOKUX Temnepatyp. JoXXaMTecb NOMHOINO OCTbiIBAHUSA
npexae Yyem goTparnBaTbCs.

BHnmaHue!

Mcnonb3ynTte cneunanbHbie MHCTPYMEHTLI A4S NPeaoTBpaLLeHNs HeCc4YaCTHbIX
CNy4aeB 1 COOTBETCTBYHOLWMX CPEeACcTB MHAMBUAYANbLHOW 3aLlunTbl, HANpUmMep,
antoMuHneBble pebpa TenN006MEHHNKOB, MOrYT NPUBECTU K CEPbE3HbIM
TpaBMam, ecnun obpabaTbiBatoTca 6e3 Hagnexailen sawmTbl.

S B> Pp

1 2200 Kg 1 t 2200 Kg 1

Fig. 1
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3 - CBOPKA

Cbopka 3aBncuT OT TUNa TennoobMeHHMKa.

Sanpeu.LeHo MCMNOJiIb30BaTb KOJUJIEKTOPbI TennoobMeHHMKa B Ka4eCTBE TOYKN onopsbl.

TennoobMEHHUK OOMKEH OblTb YCTAHOBMEH Ha MJIOCKOW MOBEPXHOCTU, KOTOpask MOXET
BblAep>kaTb BEC CaMOro TenoobMeHHMKa.

YcTtaHaBnmBasa TenN00OMEHHMK Heobxogmmo cobnwgatb NonsipHocTb (puc. 2), obpallas
BHMMaHMe Ha HanpasBfieHNE N UHTEHCMBHOCTb BeTpa.

PasmelieHne TennoobmMeHHMKa Heobxogmmo obecnevynmTb MUHMMaNbHOE NPOCTPaAHCTBO
[ocTyna gnga nepmoanyeckoro obcny>xusanus (puc. 3).

X X

J//44/44/44/44/7400904 alh

I e e

puc. 2 puc. 3
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Ona npaBunbHon paboTbl TENN00OMEHHMKA HEOB6XOANMO MPOKOHTPONNPOBATbL YTOObLI 30HA
BXOOSALWEro N BbIXOOALWEro notoka 6bina MOMHOCTbI OTKPbITA M Haxogwnacb BLann oOT
NOBEPXHOCTU, KOTOPbIE MOrNK 6bl U3MEHUTL NoToKa (puc. 4).

>3m

L '- 1 > D*0,75 >3m

H —- —- -
— - B

T

>t [ | - l o

A

puc. 4

Mocne ycTaHOBKM HEOBXOANMO CHSATb 3aLMTHYIO MNIEHKY C MeTanna.

3.1 - MNoakn4YeHne NepBUYHON XXUOKOCTHN

Mpu noaknoYeHMn TennoobMeHHNKa K ycTaHoBKe, KosnekTopbl IN / OUT He [onHbl
OTK/IOHATLCS OT CBOEro NnepBoHa4YasibHOro MeCTOHAXOXXAEHUS.
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3.2 — dneKTpuyYeckne coeguHeHns

Heobxogumo npoBepuTb, YTO Hanpsi>keHne CeTM COOTBEeTCTBYET YyKa3aHHOMY Ha
NoeHTUOUKaUNoHHON Tabnuyke 3nekTpoobopyaoBaHusi, KOTOpble YCTaHOB/IEHbl Ha
Ten100bMeHHUKe.

LIJHyp NUTaHUS oJIKeH ObITb Xopouwo 3awumuleH oT yoapoB 1 NCTOYHUKOB TerJa.

MpoBogka gofkHa 6biTb paccuyMTaHa B COOTBETCTBMM C 3aKOHOAATENIbCTBOM CTpPaHbl, B
KOTOPOW TENIOOBMEHHMK YCTaHOBJIEH.

BHuMmaHue, nopaxxeHne aNneKTpn4eckum Tokom!

Mpn NOAKNIOYEHUN SNEKTPUYECKON pacnpeaenmTenbHOn Kopobke 1 Kaxgoro
BEHTUNATOPA K CETU CYLLECTBYET OMacHOCTb NOpPaXXeHNs 3NeKTPUYECKUM
TokoM. [epen Hayanom Nobbix paboT C INEKTPUYECKMMU KOMMNOHEHTAMN
HEeob6XO0ANMO OTKIIIOUYNTb UX OT 3NIEKTPOCETU.

4 - TEXHUWYECKOE OBCJTY> KUBAHUE, YXOO N PEMOHT

PerynsapHein  KoHTpONb 3a  paboynmm
ycnosmsaMn n npodunaktmka HeobXoanMbl
A5 NpaBubHON paboTbl TENIOOOMEHHMKA.

)KenatenbHO nepuogunyecknm NpoOBepPSTb
4yncToTy pebpucTorm NOBEPXHOCTU AN
coxpaHeHuns ee 06MEHHON EMKOCTN.

Ona ounctkm  pebpuUcCTbIXMOBEPXHOCTEN
NCNONb30BaTb  HearpecCcuBHble  BOAHbIE
pacTBOpPbl NPV MakCMManbHOM AaBneHun 2
6apa n Ha paccTosAHMN He meHee 200 mm B

HanpasneHun neprneHanKynsapHoO K \lif b
pebpucTon noBepxHocTu (puc. 5). OK! ¥ 3 KO!

P max = 2 bar

puc. 5
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O6cnyXuBaHne 31EKTPUYECKNX KOMMOHEHTOB MOXET NMPOU3BOAUTLCS MOC/E OTKHYEHUS
ero oT CeTU, TONbKO KBaNUMULMPOBaHHbLIM NEepCOHaNoM.
BHumaHue, BbicoKkasi TemnepaTtypal

Bo BpemM4A pa6OTbI OBuratesin BEHTUNATOPOB U TennoobmMeHHnKa MOryT
HarpeBaTbCs OO0 BbICOKUX TEMMEPATYP. ,D,O)K,D,I/ITer MOJIHOIO OCTbIBAHUA.

BHumaHue!
Ob6paTtnTe BHMMaHNE, YTO BO BpeMs pa3bopKun He caBuraTb 3a>XMMbl

6anaHCUpPOBKM BEHTUNATOPA, B MPOTUBHOM CJ/ly4ae BO3HUKAT npobnemMsbl
Bubpaummn n wyma obMeHHMKa.

BHumaHue!

MpoBepbTe HAOEXHOCTb KpenexxHbix 60N1TOB.

5 - YTUWIN3AUUNA U NMEPEPABOTKA

YTunusaumsa n nepepaboTka NnepBUYHON XUOKOCTU AONXKHbI O6biTb cAenaHbl B COOTBETCTBUM
c obsa3aTenbHbIMM HOPpMamMun, KBannguumMpoBaHHbIM NEPCOHasIoM.

YTunusaumm aneKTPUYEeCKMX KOMIMOHEHTOB [MOOSIKHO ObiTb CcaenaHa KayeCTBEHHO, B
COOTBETCTBUM C 006a3aTefIbHbIMXM HOPMaMn W OCYLLECTBNSATbCA KBannguunmpoBaHHbIM
nepcoHanom.

Hawn TennoobMeHHUKN W3roToBfieHbl U3 MOSIHOCTbIO nepepabaTbiBaeMblX MaTepuanos,
Takux Kak Megb, aflloMUHUI N cTanb.
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NOTE




KFL S.r.l.

via Dal Bosc 10, Romans d’Isonzo (GO)
+39 0481 95 09 42
info@kfl-italy.com
www.kfl-italy.com



